
Zákazník : Obec Smilovice 26405
Smilovice 13 11.8.2026 11:53
739 55 Smilovice 11.8.2026 - 19.8.2026

ZU/00888/2022
S-ZU/00888/2022

Spisový znak : 2.0.4

Informace o vzorku  
92036
11.8.2026 8:04

Název vzorku: Voda pitná

Matrice: voda pitná
Vzorkoval: 
Metoda vzork.:  

bodový vzorek
kontrolní

Množství vzorku: cca 2,65 litry
 

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Nejistota
chlor volný <0,05 mg/l max.0,30 A SOP OV 008.01 -

pH 7,3 - 6,5 - 9,5 A SOP OV 033.02 0,2

teplota vzorku 19,7 °C 8 - 12 (DH) A SOP OV 042 1°C

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Nejistota
amonné ionty <0,050 mg/l max.0,5 A SOP OV 064 1 -

barva <5 mg/l Pt max.20 A SOP OV 064.02 1 -

draslík 0,775 mg/l 1 - 10 (DH) A SOP OV 201.01 1 20%

2,28 mg/l max.50 A SOP OV 003 1 15%

hliník 0,018 mg/l max.0,20 A SOP OV 201.01 1 20%

1,39 mg/l 20 - 30 (DH) A SOP OV 201.01 1 20%

CHSK-Mn 0,61 mg/l max.3,0 A SOP OV 016 1 25%

22,8 µg/l max.250 A SOP OV 003 1 15%
chloritany 108 µg/l max.250 A SOP OV 003 1 15%

- A SOP OV 062 1 -

konduktivita (25°C) 10,6 mS/m max.125 A SOP OV 011 1 10%

mangan 0,003 mg/l max.0,050 A SOP OV 201.01 1 20%

pach - A SOP OV 062 1 -

vápník 14,8 mg/l 40 - 80 (DH) A SOP OV 201.01 1 20%

0,43 mmol/l 2,0 - 3,5 (DH) A SOP OV 201.01 1 20%

zákal 0,36 ZF(n) max.5 A SOP OV 044.01 1 20%

železo 0,020 mg/l max.0,20 A SOP OV 201.01 1 20%

bisfenol A <0,25 µg/l max.2,5 A SOP OV 302 6 -
suma halogenoctových 0 µg/l max.60 A SOP OV 383 3 -

kyselin
bromoctová kyselina <3,0 µg/l - A SOP OV 383 3 -

dibromoctová kyselina <3,0 µg/l - A SOP OV 383 3 -
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Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Nejistota
dichloroctová kyselina <3,0 µg/l - A SOP OV 383 3 -
chloroctová kyselina <3,0 µg/l - A SOP OV 383 3 -

trichloroctová kyselina <3,0 µg/l - A SOP OV 383 3 -

<0,015 - - A SOP OV 001 1 -

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Nejistota
suma PFOA, PFNA, PFHxS 0 µg/l max.0,010 A SOP OV 385 5 -

a PFOS (SH)
suma PFAS 0 µg/l max.0,10 A SOP OV 385 5 -

perfluorobutanová kyselina <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -
(PFBA)
perfluorobutansulfonová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

kyselina (PFBS)
perfluorodekanová kyselina <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

(PFDA)
perflurododekanová kyselina <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

(PFDoDA)
perfluorododekansulfonová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

kyselina (PFDoS)
perfluorodekansulfonová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -
kyselina (PFDS)
perfluoroheptanová kyselina <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

(PFHpA)
perfluoroheptansulfonová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

kyselina (PFHpS)
perfluorohexanová kyselina <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

(PFHxA)
perfluorohexansulfonová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

kyselina (PFHxS)
perfluorononanová kyselina <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

(PFNA)
perfluorononansulfonová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

kyselina (PFNS)
perfluorooktanová kyselina <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

(PFOA)
perfluorooktansulfonová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

kyselina (PFOS)
perfluoropentanová kyselina <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

(PFPA)
perfluoropentansulfonová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

kyselina (PFPS)
perflurotridekanová kyselina <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

(PFTrDA)
perfluorotridekansulfonová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

kyselina (PFTrDS)
perfluoroundekanová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

kyselina (PFUnDA)
perfluoroundekansulfonová <0,0020 µg/l - A SOP OV 385 5 -

kyselina (PFUnDS)

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Nejistota
intestinální enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A SOP OV 906 1 -

Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A SOP OV 900 1 -

koliformní bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A SOP OV 900 1 -
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Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Nejistota
abioseston 1 % max.5 A SOP OV 916 1 30%

0 jedinci/ml max.50 A SOP OV 916 1 -

živé organismy 0 jedinci/ml max.0 A SOP OV 916 1 -

0 KTJ/ml max.200 A SOP OV 908 1 -

4 KTJ/ml max.40 A SOP OV 908 1 1-10

 

  
  

jsou požadavky legislativy dodrženy    

  
 

 
Poznámky k analýze:  
Suma PFAS obsahuje tyto kyseliny: PFBA, PFBS, PFDA, PFDoDA, PFDoS, PFDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, PFHxS,
PFNA, PFNS, PFOA, PFOS, PFPA, PFPS, PFTrDA, PFTrDS, PFUnDA, PFUnDS.

dibromoctová.
 

SOP OV 001

SOP OV 003

SOP OV 008.01 (návod firmy HACH)

SOP OV 011

SOP OV 016

SOP OV 033.02

SOP OV 042

SOP OV 044.01

SOP OV 062
SOP OV 064.02 (návody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064 (návody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 201.01

SOP OV 201.01

SOP OV 302

SOP OV 383 (EPA 552.3)

SOP OV 385

SOP OV 900

SOP OV 906 

SOP OV 908
SOP OV 916
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Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace  

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota  

 

 

   

   

    

    

 
za tyto informace.  

Kontroloval: XXXXXXXXXX
Protokol vyhotovil:  XXXXXXXXX  

4
Dne: 20.8.2026

XXXXXXXXXXX

konec protokolu
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